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（３）通信機械室二重床に設置する場合の架台条件及び架設置条件

①キャビネットラック固定用ボルト穴位置（底面部）

個別キャビネットラックをＮＴＴビル内に設置する際に、キャビネットラックを二重床架台に
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③空調を考慮したキャビネットラック設置・搭載機器

②アダプタの取付

個別キャビネットラックの奥行きが二重床架台の奥行き（600mm）より大きい場合、架列

間通路の床パネルの脱着等を妨げることのないように、アダプタを取り付ける必要があ

ります。 別途準備願います。


